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Version 2.103 
Deutsch 
 

PROFINET / CANopen - Gateway 
 (Bestell-Nr.: HD67607-A1) 

 
Für weitere Informationen:  
www.wachendorff-prozesstechnik.de/HD67607-A1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vorteile und Haupteigenschaften: 

 Integrierter Switch 

 Konfigurierbares Gateway für freie Datenverwaltung 

 Galvanische 3-Wege-Trennung 

 Zwei PROFINET-fähige Ports 

 Industrieller Temperaturbereich: -40°C/+85°C (-40°F/+185°F) 

Weitere Profinet-Geräte, siehe folgende Links: 
 

Gateway PROFINET / ... 
www.adfweb.com?Product=HD67600      (NMEA2000) 
www.adfweb.com?Product=HD67601      (Serial RS232) 
www.adfweb.com?Product=HD67601      (Serial RS485) 
www.adfweb.com?Product=HD67602      (Modbus Master RS232) 
www.adfweb.com?Product=HD67602      (Modbus Master RS485) 
www.adfweb.com?Product=HD67603      (Modbus Slave RS232) 
www.adfweb.com?Product=HD67603      (Modbus Slave RS485) 
www.adfweb.com?Product=HD67604      (PROFIBUS Master) 
www.adfweb.com?Product=HD67605      (PROFIBUS Slave) 
www.adfweb.com?Product=HD67608      (DeviceNet Master) 
www.adfweb.com?Product=HD67609      (DeviceNet Slave) 
www.adfweb.com?Product=HD67610      (J1939) 
 
 

Haben Sie ein eigenes Protokoll? 
www.adfweb.com?Product=HD67003 
 

Benötigen Sie Hilfe bei der Geräteauswahl? 
www.adfweb.com?Cmd=helpme Benutzerhandbuch 
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AKTUELLE DOKUMENTATION: 
Verehrter Kunde! 
Wir bedanken uns für Ihre Entscheidung ein Produkt unseres Hauses 
einzusetzen und gratulieren Ihnen zu diesem Entschluss. Gateways 
können vor Ort für zahlreiche unterschiedliche Anwendungen 
eingesetzt werden. Um die Funktionsvielfalt dieser Geräte für Sie 
optimal zu nutzen, bitten wir Sie folgendes zu beachten: 
Jede Person, die mit der Inbetriebnahme oder Bedienung 
dieses Gerätes beauftragt ist, muss die Betriebsanleitung 
und insbesondere die Sicherheitshinweise gelesen und 
verstanden haben! 
 
Die aktuellen Dokumentationen finden Sie auf unserer Homepage 
unter:  
https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/downloads/gateways-
und-protokollwandler/ 
 

VERSIONSLISTE: 
 

 
HANDELSMARKEN: 
 

Alle in diesem Dokument erwähnten Handelsmarken gehören ihren 
jeweiligen Eigentümern. 
 
Dieses Dokument ist Eigentum der Fa. Wachendorff Prozesstechnik GmbH & 
Co.KG. Das Kopieren und die Vervielfältigung, auch auszugsweise, sind 
ohne vorherige schriftliche Genehmigung verboten. Inhalte der 
vorliegenden Dokumentation beziehen sich auf das dort beschriebene 
Gerät. Alle technischen Inhalte innerhalb dieses Dokuments können ohne 
vorherige Benachrichtigung modifiziert werden. Der Inhalt des Dokuments 
ist Inhalt einer wiederkehrenden Revision.

Version Datum Autor Kapitel Beschreibung 
2.002 01.04.2015 WO/MH Alle Zweite Ausgabe 

2.100 19.05.2016 WO Kommunikations
parameter Dritte Ausgabe 

2.101 07.04.2017 WO Alle  Neue Screenshots 
2.102 02.12.2019 WO Anschlussschema Neuer Screenshot 
2.102 27.04.2021 WO S.12 DIP-Schalter C 
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Sicherheitshinweise  
 
Allgemeine Hinweise 
Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes darf das Gerät nur nach den Angaben in der Betriebsanleitung betrieben werden. Bei der 
Verwendung sind zusätzlich die für den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. 
Sinngemäß gilt dies auch bei Verwendung von Zubehör. 
 
Bestimmungsgemäße Verwendung  
Gateways ermöglichen die Kommunikation zwischen zwei unterschiedlichen industriellen Netzwerken und verbinden diese. 

Gateways dürfen nicht als alleiniges Mittel zur Abwendung gefährliche Zustände an Maschinen und Anlagen eingesetzt werden. 
Maschinen und Anlagen müssen so konstruiert werden, dass fehlerhafte Zustände nicht zu einer für das Bedienpersonal 
gefährlichen Situation führen können (z. B. durch unabhängige Grenzwertschalter, mechanische Verriegelungen, etc.). 

 
Qualifiziertes Personal 
Gateways dürfen nur von qualifiziertem Personal, ausschließlich entsprechend der technischen Daten verwendet werden. 
Qualifiziertes Personal sind Personen, die mit der Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb dieses Gerätes vertraut sind und die 
über eine ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikation verfügen. 

 
Restgefahren  
Gateways entsprechen dem Stand der Technik und sind betriebssicher. Von den Geräten können Restgefahren ausgehen, wenn sie von 
ungeschultem Personal unsachgemäß eingesetzt und bedient werden. 
In dieser Anleitung wird auf Restgefahren mit dem folgenden Symbol hingewiesen: 

Dieses Symbol weist darauf hin, dass bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise Gefahren für Menschen bis zur schweren 
Körperverletzung oder Tod und / oder die Möglichkeit von Sachschäden besteht. 

 
 
CE-Konformitätserklärung 
Das Gerät darf nur im Industriebereich eingesetzt werden. Die Konformitätserklärung liegt bei uns aus. Sie können diese gerne beziehen. 
Rufen Sie einfach an. 
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BEISPIELANWENDUNGEN: 
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ANSCHLUSSSCHEMA: 

 

 
Abbildung 1: Anschlussschema für HD67607-A1 
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EIGENSCHAFTEN: 
 
Das HD67607-A1 ist ein PROFINET / CANopen Gateway. 

 
Es bietet folgende Merkmale: 

 PROFINET-seitig bis zu 1440 Bytes im Lesemodus und bis zu 1440 Bytes im Schreibmodus 
 Datenmenge CANopen: 
1000 SDO Server Requests (500 SDO’s im Lese- und 500 SDO’s im Schreibmodus) 
256 SDO Client Requests (schreiben und lesen) 
60 PDO´s (30 x TPDO und 30 x RPDO) 

 Galvanische 3-Wege Trennung zwischen PROFINET/CANopen, PROFINET/Spannungsversorgung, CANopen/Spannungsversorgung 
 Bidirektionaler Informationsaustausch zwischen CANopen und PROFINET 
 Montage auf der 35-mm-DIN-Hutschiene 
 Spannungsversorgung 8 bis 24 VAC oder 12 bis 35V DC 
 Betriebstemperatur: -40°C bis 85°C [-40°F/+185°F] 

 
 
KONFIGURATION: 
 
Um die folgenden Vorgänge durchführen zu können, ist die Software SW67607 erforderlich: 

 Kommunikation für PROFINET und CAN einstellen 
 Definition der SDO Server Parameter 
 Definition der SDO Client Parameter 
 Definition der PDO Parameter (RPDO/TPDO) 
 Übertragen des Projektes in das Gateway 
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SPANNUNGSVERSORGUNG: 
 
Das Gerät kann innerhalb eines breiten Spannungsbereiches betrieben werden. 
Für mehr Details siehe folgende Tabelle: 
 

VAC  VDC  

Vmin Vmax Vmin Vmax 
8V 24V 12V 35V 

 
 
                             Stromverbrauch bei 24V DC: 

Gerät W/VA 
HD67607-A1 3.5 

 
 
 
 

HD67607-A1 

Achtung: Nicht die Polarität vertauschen! 
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BETRIEBSARTEN: 
 
Das Gerät besitzt zwei Betriebsarten, die von der Position des DIP1 des “DIP-Schalter A” abhängen: 

 DIP1, Position OFF (Werkseinstellung) : RUN-Modus (Standard Betriebsart). 
 DIP1, Position ON : Boot-Modus, Übertragen des Projektes und/oder der Firmware. 

- Betriebsart für die Übertragung des Projektes und/oder der Firmware. Hierbei wird die Programmausführung gestoppt und das Gerät  
  wechselt auf die fixe IP-Adresse 192.168.2.205 (Subnetmask 255.255.255.0). 
 

Für das Übertragen des Projekts und/oder der Firmware, siehe Kapitel “UPDATE GERÄT”. 
 
Gemäß der Betriebsart haben die LEDs eine bestimmte Bedeutung, siehe Kapitel “LEDs”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warnung: 
Um im RUN-Modus zu arbeiten, muss der DIP1 des ‘DIP-Switch A’ in der ON Position sein.  

        Eine neue Betriebsart wird erst nach einem Neustart des Gerätes übernommen. 
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LEDS: 
 
Das Gerät hat 6 LEDs, die verwendet werden, um Informationen über den Gerätestatus zu geben.  
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Die verschiedenen Bedeutungen der LED´s werden in der folgenden Tabelle beschrieben: 
 

LED (Farbe, 
Beschriftung,Bedeutung) RUN-Modus Boot-Modus 

1: Grün, ON, Gerätestatus 
ON: Spannungsversorgung liegt an.  
OFF: Spannungsversorgung liegt nicht an. 

ON: Spannungsversorgung liegt an 
OFF: Spannungsversorgung liegt nicht an 

2: Gelb, MT, Wartungsanzeige  
ON: Es ist ein Wartungsproblem vorhanden.  
OFF: Es ist kein Wartungsproblem vorhanden. 

Schnell blinkend: Beim Starten des 
Gateways. 
Langsam blinkend (~0.5Hz):  
Update Vorgang Läuft. 

3: Rot, BF, Busfehler ON:  
- Die Ethernet Verbindung ist defekt;  
- die IP-Adresse ist mehrfach im Netz vorhanden;  
- der Name des Senders ist mehrfach im Netz 

vorhanden;  
- keine IP-Adresse eingestellt. 

Blinkend:  
- Mindestens ein Kommunikations-Teilnehmer ist nicht 

mehr im Datenaustausch vorhanden 
OFF:   Kein Fehler 

Schnell blinkend: Beim starten des Gateways. 
Langsam blinkend (~0.5Hz):  
Update Vorgang Läuft. 

4: Rot, SF, Sammelfehler 

ON: 
- Mindestens ein Kommunikations-Teilnehmer ist nicht 

mehr im Datenaustausch vorhanden. 
OFF: Kein Fehler 

Schnell blinkend: Beim Starten des 
Gateways. 
Langsam blinkend (~0.5Hz):  
Update Vorgang Läuft. 

5: Grün, Tx, Ethernet1  Blinkt bei der Ethernet Übertragung. 

Schnell blinkend: Beim Starten des 
Gateways. 
Langsam blinkend (~0.5Hz):  
Update Vorgang Läuft. 

6: Grün, Tx, Ethernet2  Blinkt bei der Ethernet Übertragung. 

Schnell blinkend: Beim Starten des 
Gateways. 
Langsam blinkend (~0.5Hz):  
Update Vorgang Läuft. 
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PROFINET: 
 
Die PROFINET-Verbindung muss an der RJ45-Buchse dem Ethernet-Port 1und/oder dem Ethernet-Port 2 des HD67607-A1 mit mindestens 
einem Kabel der Kategorie 5E hergestellt werden. 
Die Länge des Kabels sollte max. 100 m betragen. Das Kabel muss den T568 Normen hinsichtlich Verbindungen in der Cat. 5 bis zu 100 
Mbps entsprechen. Zu empfehlen ist, das Gerät mit einem Hub/Switch zu verbinden. Es ist die Nutzung eines 1:1-Kabels (Patch-Kabel) 
empfohlen. Um das Gerät direkt mit einer SPS, einem PC oder Sonstigem zu verbinden, ist der Gebrauch eines gekreuzten Netzwerkkabels 
empfehlenswert. 
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CANopen: 
 
Um den CANopen-Bus am Gerät mit einem 120 Ohm-Abschlusswiderstand zu versehen, muss der DIP1 vom 'DIP-Schalter B' auf ON 
eingestellt sein. 

 
 
 

Kabeleigenschaften: 
 

DC Parameter:  Impedanz 70   Ohm/m 
    

AC Parameters:  Impedanz 120   Ohm/m 
  Verzögerung 5  ns/m 
    

  Baudrate [bps] Länge MAX [m] 
  10 K 5000 
  20 K 2500 
  50 K 1000 
  100 K 650 
  125 K 500 
  250 K 250 
  500 K 100 
  800 K 50 
  1000 K 25 

 



   Industrial Electronic Devices  

 
   www.wachendorff-prozesstechnik.de           
 

Benutzerhandbuch PROFINET / CANopen 
 

Dokument: MN67607_DEU     Version 2.103   Seite 13 von 35 

 
KONFIGURATIONS-SOFTWARE SW67607: 

 
Um das Gerät zu konfigurieren, steht die kostenlose Software SW67607 zur Verfügung. Sie steht zum Download auf den Homepages 
www.adfweb.com  (ENG) oder www.wachendorff-prozesstechnik.de  (DEU) bereit.  
Die Software arbeitet unter MS Windows (XP, Vista, 7, 8; 32/64bit). Die Handhabung wird in diesem Dokument beschrieben. 
 
Wenn die Software SW67607 gestartet wird, erscheint folgendes Fenster (Abb. 2). 
 

Info: 
Es ist notwendig vorher .NET Framework 4 installiert zu haben! 

 

Abbildung 2: Hauptfenster der SW67607
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NEUE KONFIGURATION / KONFIGURATION ÖFFNEN: 
 
Die Schaltfläche “Neue Konfiguration” erzeugt im Verzeichnis „Projects“ im Programmverzeichnis „Compositior_SW67607“ ein Verzeichnis, 
das die komplette Geräte-Konfiguration enthält. 
 

 
 

Eine Geräte-Konfiguration kann kopiert werden: 

 Um die Konfiguration eines programmierbaren “PROFINET / CANopen Gateways” zu 
kopieren ist es notwendig, den Projekt-Ordner im Projekt-Verzeichnis mit  komplettem 
Inhalt zu kopieren. Anschließend kann das Projekt auf einem anderen PC wieder 
eingebunden werden. 

 Um ein neues Projekt aus einem bestehenden Projekt zu erzeugen, muss lediglich der 
Projekt-Ordner im Projekt-Verzeichnis kopiert und anschließend umbenannt werden. 
Ist dies geschehen, kann über die Schaltfläche “Konfiguration öffnen” das neue 
Projekt geöffnet werden. 
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SOFTWARE-OPTIONEN: 

 
Durch Klick auf die Schaltfläche ( ) “Optionen” öffnet sich das Fenster 
„Software Optionen“. 
Auf dem Reiter “Sprache“ ist es möglich die Sprache für die Software zu 
ändern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf dem Reiter “Verbindungs-Optionen“ ist es möglich die Software auf 
Updates zu überprüfen. Es besteht auch die Möglichkeit bei jedem Starten der 
Software einen automatischen Update Check durchführen zu lassen, in dem 
der Haken bei  
“Bei Programmstart auf Software-Update prüfen” gesetzt wird.
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KOMMUNIKATIONSPARAMETER:  
 
In diesem Kapitel werden die grundsätzlichen Kommunikations Parameter für PROFINET und 
CANopen definiert. 
Durch einen Klick auf die Schaltfläche “Kommunikation einstellen“ im Hauptfenster der 
SW67607 (Abb. 2) erscheint das Fenster “Kommunikationseinstellungen” (Abb. 3). 
Das Fenster ist in zwei Abschnitte geteilt, einen für PROFINET und einen für CANopen. 
 
Die Felder für “PROFINET” sind: 

 “IP-Adresse”: Tragen Sie die IP-Adresse ein, die Sie dem Gateway geben möchten. 
 “Netzwerk-Maske”: Tragen Sie die Subnet-Maske ein. 
 Durch anhaken der Checkbox “Gateway” kann dieses aktiviert oder deaktiviert werden. 

Fügen Sie die IP-Adresse des Gateway ein, wenn Sie eines verwenden. 
Ein Gateway wird benötigt, um auf andere Netzwerke zu zugreifen. 

 “Tunnel-Port”: Das Gateway erlaubt das Senden Asynchroner CAN-Nachrichten  
(z.Bsp. eine NMT-Nachricht) direkt von Ethernet nach CANopen (Tunnelung).  
Nähere Infos Siehe Seite 17. 

 "PROFINET Name des Slaves": Geben Sie dem Gateway HD67607 einen Namen. 
Dieser Gerätenamen erscheint später in der PROFINET-Konfiguration.  
Hier sind nur Kleinbuchstaben erlaubt. Keine Leerzeichen, keine Sonderzeichen. 

 “Anz. BYTE IN": Geben Sie die Anzahl der Bytes an, die später auf der  
PROFINET-CPU eingangsseitig erscheinen. 

 “Anz BYTE OUT": Geben Sie die Anzahl der Bytes an, die später von der  
PROFINET-CPU an das Gateway übertragen wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
         Abbildung 3: Fenster 

“Kommunikationseinstellungen”
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Die Felder für “CANopen” sind: 

 Im  Feld "Geräte-ID" ist die Adresse des Gateways auf der CANopen-Seite definiert. 
 Im Feld "Baudrate" ist die Übertragungsgeschwindigkeit des CANopen definiert. 
 Wenn die Check-Box "Bus in „Operational“ setzen beim Aufstarten“ angehakt ist, startet das Gateway im Betriebszustand 

“Operational“ auf. 
 Wenn die Check-Box "Netzwerk start beim Aufstarten“ angehakt ist, schaltet das Gateway nach dem Starten alle anderen Geräte 

am CAN-Bus in den Zustand „ Operational“. 
Im Feld "Verz. [s]“ kann eine Verzögerung in Sekunden nach dem Start des Gateways eingetragen werden.  

 Im Feld "SDO-Client TimeOut [1/10 ms]" kann eine maximale Wartezeit des Geräts hinsichtlich einer Antwort des befragten  
Slaves eingetragen werden. 

 Die Verzögerung „Aktivieren Sync [ms]“ tragen Sie die Millisekunden ein. 
Diese Funktion wird verwendet, um eine SYNC-Nachricht für PDOs zu erzeugen (Falls Sie dies benötigen).  
 

Tunnel-Port  
Senden asynchroner CAN-Nachrichten von Ethernet 
 
Die Ethernet-Nachricht, die zum Gateway gesendet wird, muss folgende Struktur haben: 
 

Byte-Nummer Beschreibung 
1 bis 4 COB-ID der CAN-Nachricht die gesendet 

wird. 
5 bis (4+n) Daten der CAN-Nachricht. 

 

Das höchstwertigste Bit im Byte 1 bestimmt den CAN‐Typ (2.0A oder 2.0B) der CAN‐Nachricht. Wählen Sie: 
 0:  CAN 2.0A          
 1:  CAN 2.0B 

 
Benutzen Sie den Tunneling-Port des Gateways, um die Ethernet-Daten an das Gateway zu senden. 
Um eine CAN-Nachricht von Ethernet nach CANopen zu senden, müssen Sie eine UDP-Nachricht zum Tunnel-Port des Gateways senden. 
(Benutzen Sie vorzugsweise den Port 2000)  
 
Beispiel: 
Wir möchten die NMT-Nachricht „Start“ zum CANopen-Gerät 5 schicken. 
 
Die Ethernet-Nachricht muss folgende Charakteristik haben: 
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 CAN-Typ = 2.0A; Protokollrahmen COB-ID = 0x0000; Daten: 0x0105. 
 

Dementsprechend muss die Byte-Folge, die per Ethernet zum Gateway gesendet wird wie folgt sein: [00] [00] [00] [00] [01] [05]. 
 
SDO SERVER einstellen: 
 
Durch Klick auf die Schaltfläche "SDO Server einstellen" im Hauptfenster von SW67607 (Abb. 2) wird das Fenster "SDO Server einstellen" 
(Abb. 4) angezeigt. 
 
Das Fenster besteht aus zwei Reitern. Einer für "SDO lesen" und einer für "SDO schreiben". 
Auf dem ersten Reiter „SDO lesen“, werden die CANopen-Objekte definiert, die von PROFINET gelesen werden. 
Auf dem zweiten Reiter „SDO schreiben“, werden die CANopen-Objekte definiert, die auf PROFINET geschrieben werden. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 4: Fenster “SDO Server einstellen”
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Die Spalten haben folgende Bedeutung: 

 In der Spalte "Index [0x]" wird der Index des SDO hexadezimal notiert eingetragen. 
 In der Spalte "SubIndex [0x]" wird der Sub-Index des SDO hexadezimal notiert eingetragen. 
 In der Spalte "Anz. Bytes (1-4)" wird die Anzahl der Profinet-Bytes definiert (Wert kann 1, 2 oder 4 sein). 
 In den Spalten "Einf. Byte 1" bis "Einf. Byte 4" geben Sie die Profinet-Adresse ein, von der / in die das jeweilige Byte des SDO 

gelesen / geschrieben wird. 
 In der Spalte "Kommentar" kann ein Kommentar zur jeweiligen Zeile eingefügt werden. 

 
Im SDO Server des Gateways können maximal 1000 SDOs konfiguriert werden (500 SDOs im Lese- und 500 SDOs im Schreibmodus). 
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SDO CLIENT einstellen: 
 

Durch Klick auf die Schaltfläche "SDO Client einstellen" im Hauptfenster der Software SW67607 (Abb. 2) wird das Fenster "SDO Client 
einstellen" (Abb. 5a und 5b) angezeigt. Als SDO Client kann das Gateway HD67607 Daten von anderen CANopen-Geräten im CANopen-
Netzwerk, lesen und/oder schreiben. 
 

Das Fenster besteht aus zwei Reitern. Einer für "SDO lesen" und einer für "SDO schreiben". 
Im ersten Reiter „SDO lesen“, werden die CANopen-Objekte definiert, die vom Gateway von anderen PROFINET-Geräten gelesen werden. 
 

 
 
 
Die Spalten haben folgende Bedeutung: 

 In der Spalte “ Geräte-ID“ tragen Sie die Geräte-ID des Geräts ein, von dem die Daten gelesen werden sollen. 
 In der Spalte "Index [0x]" tragen Sie, hexadezimal notiert, den Index des SDOs ein, der gelesen werden soll. 
 In der Spalte "SubIndex [0x]" tragen Sie hexadezimal notiert, den Sub-Index des SDOs ein, der gelesen werden soll. 
 In der Spalte "Anz. Bytes  " tragen Sie die Anzahl der Profinet-Bytes ein (Wert kann 1, 2 oder 4 sein), die gelesen werden sollen. 
 In der Spalte "Intervall [ms]" tragen Sie das Abfrageintervall des SDOs in Millisekunden ein. 
 In den Spalten " Einf. Byte 1" bis "Einf. Byte 4" geben Sie die Profinet-Adressen ein, in die das jeweilige Byte des SDOs geschrieben 

wird. Es werden nur so viele Bytes geschrieben, wie in der Spalte "Anz. Bytes" angegeben. 
 In der Spalte "Kommentar" kann ein Kommentar eingefügt werden. 

Im SDO-Client des Gateways können maximal 256 SDO Leseeinträge konfiguriert werden. 

Abbildung 5a: Fenster “SDO Client einstellen – SDO lesen” 
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Auf dem zweiten Reiter „SDO schreiben“, werden die CANopen-Objekte definiert, die vom Gateway auf andere PROFINET-Geräte geschrieben 
werden. 

 
 
 

Die Spalten haben folgende Bedeutung: 

 In der Spalte “ Geräte-ID“ tragen Sie die Geräte-ID des Geräts ein, auf das die Daten geschrieben werden sollen. 
 In der Spalte "Index [0x]" tragen Sie, hexadezimal notiert, den Index des SDO‘s ein, der geschrieben werden soll. 
 In der Spalte "SubIndex [0x]" tragen Sie hexadezimal notiert, den Sub-Index des SDO‘s ein, der geschrieben werden soll. 
 In der Spalte "Anz. Bytes" tragen Sie die Anzahl der Profinet-Bytes ein (Wert kann 1, 2 oder 4 sein), die geschrieben werden sollen. 
 In der Spalte "Intervall [ms]" tragen Sie das Schreibintervall des SDOs in Millisekunden ein. 
 Wenn in der Spalte "OnChange" ein Häkchen gesetzt wird, sendet das Gateway die Daten nur, wenn sich ein Wert auf der Profinet-

Seite ändert. 
 In den Spalten " Einf. Byte 1" bis "Einf. Byte 4" geben Sie die Profinet-Adressen der Daten ein, die in das SDO geschrieben werden. 

Es werden nur so viele Bytes geschrieben, wie in der Spalte "Anz. Bytes" angegeben. 
 In der Spalte "Kommentar" kann ein Kommentar eingefügt werden. 

 
Im SDO Client des Gateways können maximal 256 SDO Schreibeinträge konfiguriert werden. 

Abbildung 5b: Fenster “SDO Client einstellen – SDO-Schreib”
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PDO EINSTELLEN: 
 

Durch Klick auf die Schaltfläche "PDO einstellen" im Hauptfenster der Software SW67607 (Abb. 2) erscheint das Fenster  "PDO einstellen" 
(Abb. 6a und 6b). 
 

Dieses Fenster dient dazu die PDOs und deren Inhalt festzulegen. Es beinhaltet zwei Reiter. Einer für die Empfangs-PDOs "RPDO" und einer 
für die Sende-PDOs "TPDO". 
 

Der erste Reiter „RPDO“ wird verwendet, um die PDOs zu definieren, die im CANopen-Netzwerk empfangen werden. Die Daten werden dann 
auf die Profinet-Seite geschrieben. 
 

 
 

Die Spalten haben folgende Bedeutung: 

 In der Spalte "COB-ID" wird die COB-ID des Empfang-PDOs definiert. 
 In der Spalte " Dimension" wird die Anzahl der Nutzdatenbytes im RPDO definiert (Wert von 1 bis 8). 
 In den Spalten "Einf. B1" bis "Einf. B8" werden die Profinet-Adressen definiert, in die die Daten des PDO geschrieben werden. Es 

werden nur so viele Bytes geschrieben, wie in der Spalte "Dimension" angegeben. 
 In der Spalte "TimeOut" geben Sie eine Überwachungszeit in Millisekunden an. 

Wenn innerhalb dieser Zeit kein PDO empfangen wird, werden die Daten im Profinet auf 0 gesetzt. 
Wenn der Wert des Feldes 0 ist, ist diese Funktion ausgeschaltet. In diesem Fall werden die Daten im Profinet niemals zurückgesetzt. 

 In der Spalte "Kommentar" kann ein Kommentar eingefügt werden. 
Es können maximal 30 Empfangs-PDOs konfiguriert werden. 

Abbildung 6a:Fenster 
“PDO einstellen – RPDO” 
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Der zweite Reiter „TPDO“ wird verwendet, um die PDOs zu definieren, die im CANopen-Netzwerk gesendet werden. Die Daten dazu werden vom Profinet 
gelesen. 
 

 
 
Die Spalten haben folgende Bedeutung: 

 In der Spalte "COB-ID" wird die COB-ID des Empfang-PDOs definiert. 
 In der Spalte "Dimension" wird die Anzahl der Nutzdatenbytes im RPDO definiert (Wert von 1 bis 8). 
 In den Spalten "Einf. Byte 1" bis "Einf. Byte 8" werden die Profinet-Adressen der Daten definiert, die im CANopen-seitig im TPDO 

gesendet werden. Es werden nur so viele Bytes gesendet, wie in der Spalte "Dimension" angegeben. 
 In der Spalte "Intervall [ms]", wird das Intervall zum Senden der PDOs in Millisekunden angegeben. 
 Wenn in der Spalte "OnChange" ein Häkchen gesetzt wird, sendet das Gateway die Daten nur, wenn sich ein Wert auf der Proifent-

Seite ändert. 
 In der Spalte "Kommentar" kann ein Kommentar eingefügt werden. 

 
Es können maximal 30 Sende-PDOs konfiguriert werden. 
 

Abbildung 6b:Fenster  
“PDO einstellen – „RPDO” 
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Profinet XML-Datei: 
 
Durch Klick auf die Schaltfläche “PROFINET XML-Datei” im Hauptfenster der Software SW67607 (Abb. 2), ist es möglich eine GSD-Datei zu 
generieren um diese im Profinet-Master zu importieren. 
 
Der Dateiname der XML-Datei besteht aus drei Teilen. Einem fixen Teil (GSDML-V2.25-ADFweb-HD67607), einem benutzerdefinierten Teil, 
den der Benutzer selbst bestimmen kann, und einem generierten Teil, der aus dem aktuellen Datum generiert wird. 
 

Abbildung 7: Fenster “PROFINET XML-Datei Daten Name” 
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UPDATE Gerät: 
  
Durch Klicken auf die Schaltfläche "Update Gerät " ist es möglich, die erstellte Konfiguration und die Firmware, falls erforderlich, in das 
Gerät zu übertragen. 
 
Wenn Sie die aktuelle IP-Adresse des Geräts NICHT kennen, gehen Sie bitte wie folgt vor: 

 Schalten Sie das Gerät aus. 
 Bringen Sie den DIP1 am ‘DIP-Schalter A’ in die Position ON (Boot-Mode). 
 Schalten Sie das Gerät ein. 
 Verbinden Sie das Netzwerkkabel. 
 Geben Sie die folgende IP Adresse für das Gateway ein: “192.168.2.205”. 
 Klicken Sie auf die Schaltfläche “Ping”. Meldung“Gerät gefunden!” wird angezeigt. 
 Klicken Sie auf die Schaltfläche “Weiter”. 
 Wählen Sie aus, welche Operationen Sie ausführen wollen. 
 Klicken Sie auf die Schaltfläche “Firmware Update ausführen” um zu starten. 
 Wenn alle Operationen ausgeführt wurden, schalten Sie das Gerät aus.  
 Schieben Sie DIP2 am ‘DIP-Schalter A’ in die Position OFF. 
 Schalten Sie das Gerät wieder ein. 

 
Damit ist die Konfiguration/Firmware auf dem Gerät aktualisiert. 
 

Abbildung 8: Fenster “Update Gerät”
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Wenn Sie die aktuelle IP-Adresse des Geräts kennen, können Sie wie folgt vorgehen: 

 Schalten Sie das Gerät mit eingestecktem Netzwerkkabel ein. 
 Geben sie die aktuelle IP-Adresse des Gerätes ein. 
 klicken Sie auf die Schaltfläche “Ping”. Folgende Meldung muss erscheinen: “Gerät gefunden!”. 
 Klicken Sie auf die Schaltfläche “ Weiter”; 
 Wählen Sie aus, welche Operationen Sie ausführen wollen. 
 Klicken Sie auf die Schaltfläche “Firmware Update ausführen” um die Übertragung zu starten. 
 Wenn alle Operationen ausgeführt wurden, geht das Gerät automatisch in den normalen Modus (RUN-Modus). 

Damit ist die Konfiguration/Firmware auf dem Gerät aktualisiert. 
 

Vermerk: 
Wenn Sie eine neue Version der Software installieren, sollten Sie beim nächsten Übertragen die Firmware aktualisieren! 

  
Vermerk: 
Wenn Sie zum ersten Mal ein Projekt auf das Gerät übertragen, sollten Sie die Firmware aktualisieren! 

  
Warnung: 
Wenn die Meldung(en) PROTECTION (Abb. 9) erscheint, kontrollieren sie bitte 
folgendes bevor Sie den technischen Support anfragen: 

 Versuchen Sie die Operation des “Updates” zu wiederholen. 
 Versuchen Sie es mit einem anderen PC. 
 Versuchen Sie den PC neu zu starten. 
 Wenn Sie das Programm innerhalb einer virtuellen Maschine verwenden, 

versuchen Sie, die Software im Hauptbetriebssystem zu verwenden. 
 Wenn Sie Windows 7, Vista oder 8 verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie 

“Administratorrechte” haben. 
 Achten Sie auf die Firewall-Einstellungen. 
 Kontrollieren Sie die LAN-Einstellungen. 

 
 
Falls Sie das Produkte HD67606-A1 einsetzen, müssen Sie folgende Software verwenden: “SW67607“ 
www.adfweb.com\download\filefold\SW67607.zip. 

Abbildung 9: Fenster "Protection"



   Industrial Electronic Devices  

 
   www.wachendorff-prozesstechnik.de           
 

Benutzerhandbuch PROFINET / CANopen 
 

Dokument: MN67607_DEU     Version 2.103   Seite 27 von 35 

 
ABMESSUNGEN: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abbildung 10: Abmessungen für das Gateway HD67607-A1
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BESTELLINFORMATIONEN: 
 
Die Bestellnummer wird durch die Anordnung folgender Elemente gebildet:  

HD67607 – A 1 
 
    Steckverbindungstyp 
    1: 5 mm steckbare Schraubklemme 
 
    Gehäusetyp 

A: 1M, 35mm DIN Normschiene 
 

   Gerätetyp 
    HD67607: Gateway - PROFINET / CANopen 
 
 
Bestellnummer: HD67607-A1 -  Gateway - PROFINET / CANopen 
 
 
ZUBEHÖR: 
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SPS KONFIGURATION: 
 
Die Konfiguration des PROFINET-Gateways wird mit Hilfe der Software TIA Portal V12 von Siemens wie beschrieben erstellt. Im Fall dass 
eine andere Software verwendet wird, bitten wir Sie, sich an die Dokumentation des SPS-Lieferanten zu halten. 
Folgende Schritte sind zu befolgen: 
 
1) Installation der XML-Gerätebeschreibungsdatei des Gateways. 
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2) Klicken Sie auf (1) "Geräte & Netze". Anschließend finden Sie rechts im Hardware-Katalog unter “Weitere FeldgerätePROFINET 

IOGatewayADFWEB.comHD67607” das Modul (2). Führen Sie darauf einen Doppelklick aus. 
 

Hinweis: 
Wenn Sie mehr als eine GSD-Datei installiert haben, klicken Sie auf das Gerät im Hardware-Katalog und prüfen im Abschnitt 
“Information” das Feld "Version". Wählen Sie so die richtige GSD-Datei aus (3), bevor Sie durch einen Doppelklick das richtige Modul 
installieren. 

 
 

 
 

 
1

2

3
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3) Schließen Sie das Gateway HD67607 an die SPS an, indem Sie die PROFINET-Verbindung zwischen den beiden Ethernet-Ports der 

Geräte herstellen. 
Tragen Sie dann die IP-Adresse und den PROFINET-Gerätename ein (1) wie zuvor im Compositor_SW67607 angegeben. 
Führen Sie einen Doppelklick auf "Modul" (2) aus. 

 

 

2

1
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4) Führen Sie einen Doppelklick auf dem Etikett des Moduls (1) aus. Geben Sie im Feld “Name” (2) den Gerätenamen ein, der in der 

Software SW67607, unter „Kommunikationseinstellungen“, “PROFINET Gerätename” definiert wurde. 
Fügen Sie in der Übersicht durch jeweils einen Doppelklick auf das Gerät im Hardware-Katalog nacheinander das Hauptmodul (4), 
und die Sub-Module "Digital Input" (5) und "Digital Output" (3) ein. 

 

 
 

1

2

3

4

5
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5) Laden Sie die Konfiguration in die SPS. 
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COPYRIGHT: 
 
Dieses Dokument ist Eigentum der Fa. Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co.KG. Das Kopieren und die Vervielfältigung sind ohne 
vorherige Genehmigung verboten. Inhalte der vorliegenden Dokumentation beziehen sich auf das dort beschriebene Gerät.  
 
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: 
 
Alle technischen Inhalte innerhalb dieses Dokuments können ohne vorherige Benachrichtigung modifiziert werden. Der Inhalt des Dokuments 
ist Inhalt einer wiederkehrenden Revision. 
Bei Verlusten durch Feuer, Erdbeben, Eingriffe durch Dritte oder anderen Unfällen, oder bei absichtlichem oder versehentlichem Missbrauch 
oder falscher Verwendung, oder Verwendung unter unnormalen Bedingungen werden Reparaturen dem Benutzer in Rechnung gestellt. 
Wachendorff Prozesstechnik ist nicht haftbar für versehentlichen Verlust durch Verwendung oder Nichtverwendung dieses Produkts, wie etwa 
Verlust von Geschäftserträgen. Wachendorff Prozesstechnik haftet nicht für Folgen einer sachwidrigen Verwendung. 
 
 
SONSTIGE VORSCHRIFTEN UND STANDARDS: 
 

WEEE INFORMATIONEN 
Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste of Electrical and Electronic Equipment, gültig in der Europäischen 
Union und anderen europäischen Ländern mit getrenntem Sammelsystem) Produkte, die direkt oder deren Verpackung, 
Bedienungsanleitung oder Garantieschein mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, 

sondern müssen bei Entsorgungsstellen zum Recyceln von Elektro- und Elektronikgeräten gesammelt werden. Die fachgerechte 
Entsorgung ist Voraussetzung für die Vermeidung vom Gesundheitsgefahren und Schädigung der Umwelt und ermöglicht die 
Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe. Für weitere Informationen zur Entsorgung dieses Produktes, fragen Sie bitte Ihre kommunale 
Sammelstelle, Ihren Entsorgungsbetrieb oder den Lieferanten, bei dem Sie das Produkt erworben haben 
 
CE KENNZEICHEN 
  

    Das Produkt entspricht den CE-Bestimmungen. 
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TECHNISCHE BERATUNG & SERVICE: 
 

Bei Fragen rund um das Produkt finden Sie technische Unterstützung auf unserer Homepage: https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/tbs/ 
 
 

 Für den technischen Support nach einem Kauf (Inbetriebnahme, Projektierung, Parametrierung, Konfiguration, Programmierung, etc.)  
 wählen Sie bitte: +49 6722 9965-966 oder schreiben Sie eine E-Mail an: support@wachendorff.de  
 

 Für eine Anwendungsberatung vor einem möglichen Kauf (Produktauswahl, -eignung, -empfehlung)  
 wählen Sie bitte: +49 6722 9965-544 oder schreiben Sie eine E-Mail an: beratung@wachendorff.de 
 
Im Falle einer Reparatur oder eines Geräteausfalls kontaktieren Sie bitte zunächst unsere technische Beratung & Service. Hier 
klären sich bereits mehr als 75% aller Fälle am Telefon und erspart Ihnen eventuelle Kosten bzw. die Versendung Ihres Produktes. 
Außerdem erhalten Sie Informationen zum Ablauf des Rücksendevorgangs. 
 
Für den Rücksendevorgang gehen Sie bitte auf unsere Homepage unter https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/garantie-und-reparatur, 
öffnen das Formular „Anforderung Rücksendenummer“ und folgen den Anweisungen. Nach einer Eingangsprüfung Ihres Formulars schicken 
wir Ihnen ein Dokument mit einer Rücksendenummer (RSN) per E-Mail zu. Dieses Dokument legen Sie bitte Ihrer Rücksendung bei. 
 

Hinweis:  
Die Rücksendenummer (RSN) wird speziell für Ihre Warenrücksendung generiert. Sie regelt die Bedingungen und gewährleistet eine 
direkte Zuordnung und eine schnellere Abwicklung Ihrer Rücksendung. Daher ist es äußerst wichtig, dass die RSN Ihrer Rücksendung 
beiliegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Wachendorff Prozesstechnik 
GmbH & Co.KG 
Industriestraße 7 

65366 Geisenheim, GERMANY 
Phone +49 6722 996520 

Email: wp@wachendorff.de 


